
Система очистки продувочной воды парогенераторов (LCQ-2) 

Функцией системы LCQ-2 является очистка продувочной воды 

парогенераторов (ПГ) от механических и растворенных примесей. 

В состав системы LCQ-2 входят два Н-катионитных фильтра, два ФСД, 

два фильтра-ловушки, трубопроводы, арматура. Одна линия в резерве. 

При работе РУ осуществляется очистка воды продувки 

парогенераторов с расходом не менее 100 т/ч. 

Продувочная вода парогенераторов после расширителя и охладителя 

продувки с температурой 50°С поступает на катионитный фильтр, где 

происходит очистка продувочной воды от механических примесей, а также 

от катионов этаноламина и аммония. Далее продувочная вода 

парогенераторов поступает на ФСД, где происходит очистка продувочной 

воды от растворенных примесей в катионной и анионной форме. 

Очищенная вода, пройдя фильтр-ловушку ионитов, возвращается на 

всас насосов возврата продувочной воды парогенераторов (рисунок 1). 
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Рисунок 3.1. Принципиальная технологическая схема системы LCQ-2 

(КФ – катионитный фильтр; ПГ – парогенератор; ФСД – фильтр смешанного 

действия) 
 


